diagnostic de performance e
énel‘gétique (logement) valable jusqu’au : 17/01/2033

Ce document vous permet de savoir sivotre logement est économe en @nergie et préserve le cimat. 1l vous donne également des pistes pour
ameliorer ses ;‘JC",")I'FV!H(,‘.".S et réduire vos factures. Pour en savoir Plus https,‘//www_e(_‘o[og[e.gouv_fr/d[agnost[c-performance-energet[que-dpe

dossier n® : 23F1398

adresse : 1 La Cambuse 22800 SAINT-BRANDAN
type de bien : Maison

année de construction ; 1973

surface habitable : 124.37m?2

proprietaire : M. KERBOEUF Jean Yves
adresse : 1 Lieudit La Cambuse 22800 SAINT BRANDAN

logement extrémoment performany * Don‘ émlsslons de gaz
a effet de serre

e de €0

ce logement eat une

D) — 25w

=

passoire energetigue

st _
(énergie primaire)  émissions

785 | 25

KWh/m'fan kg CO/m’fan

logement extrémement peu performant

Ce logement émet 3109 kg de CO, par an, soit
I'équivalent de 16109 km parcourus en voiture.

L& niveau ge consommation énergétigue dépend de lsolation du e niveau d'emissions dépend
logement et de fa performance das equipements. principalement des types d'energies
Pour I'améliores, voir pages 53 6 utilisées (bols, électric @z, houl, efc,)

Estimationdes c annuels d'énergie du logement

Les coUts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation,

entre 4550€ et 6230€ par an

Prix m

éclairage, auxiliaires) voir p.3 les détails par poste.

s compr

Comment réduire ma facture d'énergie ?

Yair g3

Informations diagnostiqueur

SARL Audit Expertise Immobilier tel 1 0296707464

9, rue de la Ville Gautier, email : aeistbrieuc@orange.fr
22680 ETABLES SUR MER n° de certification : CPDl 0249
N° SIRET : org.de certification : I.Cert

diagnostiqueur : LEFEVRE
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Schéma des déperditions de chaleur Performance de l'isolation

toiture ou
plafond

‘ P 18%

et feré)?rz: e
10% P43%
ponts thermigques plancher bas

6% 7%

ventilation

16%

INSUFFISANTE

Systeme de ventilation en place

VMC SF Auto réglable avant 1982

Production d’énergies renouvelables

Confort d’été (hors climatisation)*

équipements présents dans le :

© )
x. chauffage au bois

INSUFFISANT @

Les caractéristiques de votre logement améliorant le D'autres solutions d'energies renouvelables existent :
confort d'éteé :

o) 3 LTH chauffe eau
—l ( i ) Ppompea chaleur k | thermodynamique

g ,\

fenétres équipées de volets logement traversant
extérieurs ou brise-soleil

A~

@ @ panneaux solaires @ panneaux solaires
AR photovoltaigues :’(T"“/‘»,ﬂm\& thermiques

N\

/N réseau de
I géothermie

Pour améliorer le confort d'été : [ y ' chaleur vertueux

whvaaniann

m» Faites isoler la toiture de votre logement

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement
sur les caracteéristiques de votre logement (la localisation n'est
pas prise en compte)
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Montants et consommations annuels d'énergie

consommation d'énergie frais annuels d’énergie "6 répartition des dépenses
(en kWh énergie primaire) {fourchette d'estimation®)

ﬂ chauffage & hois 38909 (1890561 entre 1050€ et 1440€ - 22%

ﬂ chauffage # électricité 51895 (22563 6.1 entre 3100€ et 4210€ - 68%

usage

"Eg :::i;h;:de # électricité 5064 (22021 ) entre 300€ et 420€ I 7 %

* refroidissement 0 (0&.f) entre 0€ et O€ 0 %

Q éclairage # électricité 541 (23564, entre 30€ et 50€ | 1 %

.‘-.‘ auxiliaire ¥ électricité 1310 (569 é.1) entre 70€ et 110€ | 2 %
énergie totale pour les 97 718 kWh entre 4 550€ et 6 230€
usages recenses : (64 478 kWh &.§) paran Pour rester dans cette fourchette

d'estimation, voir les recommandations
d'usage ci-dessous,

Conventionnellement, ces chiffres sont données pour une température 4k Seules kes consommations dénergie nécessaires au chaulfage, & cimatisation, 4 &

de chauffage de 19°C réduite & 16°C la nuit ou en cas d'absence m“:" m:“':‘;'; :mm : avx W*'“:m‘m‘"‘:‘:férﬂﬂﬂ

du domicile, une climatisation réglée a 28°C (si présence de um:s (*;?uw,:m s é,m,ﬁm. J" m' ”m, B 2

climatisation), et une consommation d'eau chaude de 1212 par jour.

&.f, ~ énergie finale 4\ Les factures réeties dépendront de nombreux facteurs - prix des énergles, météo de

* Prix moyens des énergies incexds au 1er jamvier 2021 (abannements compris) Fannée (hiver froid ou dowx...), nambre de personnes dans le lagement et habitudes de
vie, entretien des dauipements.,.

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Température recommandée en hiver = 19°C ey K e S e oy
Chauffer a 19°C plutét que 21°C, - Diminuez le chauffage quand vous

c'est -23% sur votre facture <ot 171400 paran n'étes pas ia.
- Chauffez les chambres a 17°C la nuit,

astuces
ﬂ Si climatisation, = Fermez les fenétres et volets la
température recommandée en été -» 28°C journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.
ﬁ) Consommation recommandée - 1218/jour A
d'eau chaude a 40°C = Installez des mousseurs d'eau sur
o Estimation faite par rapport a la surface de votre logement les robinets et un pommeau a faible
0 (23 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 402 déblt.sur la douche.
O 492 consommés en moins par jour, HReriuisexa dunim ces co bs:
0 c'est-27% sur votre facture soit -940 par an

En sawvair plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie :
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Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses éguipements.

p.4

Vue d'ensemble du logement

description

Murs Est, Nord, Ouest, Sud en blocs de béton creux donnant sur paroi
extérieure, avec isolation intérieure

| | murs Murs Nord, Ouest, Sud en blocs de béton creux donnant sur parol extérieure
Murs Ouest, Sud, Est en blocs de béton creux donnant sur paroi enterrée,
non isolé

Planchers en Dalle béton donnant sur plancher sur terre-plein, non isolé

plancher bas Planchers lourds type entrevous terre-cuite, poutrelles béton donnant sur
L cellier, non isolé
N\ toiture/plafond Dalle béton donnant sur combles faiblement ventilés, non isolé
Portes en bois opaque pleine

Portes en bois avec 30-60% de vitrage simple

portes et fenétre Fenétres battantes bois ou bois métal et double vitrage
Fenétres battantes bois ou bois métal, double vitrage et volet battant pvc
(épaisseur tablier =< 22mm)

isolation

Vue d'ensemble des équipements

description

Installation de chauffage avec insert ou poéle bois en appoint(systéme
individuel)Générateur a effet joule direct (Energie: Electricité) Emetteur(s):
” Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** ot Convecteur électrique NFC,
g chauffage NF** et NF*** - Poéle biiche installé (Année: 1980, Energie: Bois biiche)
Emetteur(s): Autres équipements
Installation de chauffage seul classique(systéme individuel)Cuisiniére

installé (Année: 1973, Energie: Bois biiche) Emetteur(s): Autres équipements

Générateur avec régulation par piéce, Equipement : absent, Systéme :

pilotage radiateur / convecteur

Ballon électrique & accumulation vertical Autres ou inconnue installé en

eau chande sanitaire 2000, non bouclé, de type accumulé (systéme individuel)

climatisation Sans objet

ventilation VMC SF Auto réglable avant 1982

N ()
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Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maitriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement
sont essentiels.

type d'entretien

Ne pas obstruer les entrées d'air. Les nettoyer a ['aide d'un chiffon sec - 1 fols par an
“. Tentae Nettoyer les bouches d'extraction -+ tous les 2 ans
- Entretien des conduits par un professionnel - tous les 3 a 5 ans
Veiller & ouvrir les fenétres de chaque piéce trés réguliérement afin de garantir la qualité de l'air intérieur.

& éclairages Nettoyer les ampoules et luminaires

0 isolation Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel - tous les 20 ans
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Recommandation d'amélioration de la performance

- Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre
= logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser et de le

rendre plus écologique. Le pack ¢ de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires,
et le pack ¢ d'aller vers un logement trés performant.

Sivous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux €2+ &) ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack €2 avant le pack £3). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans..,) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

o Les travaux essentiels montant estimé : 23520 a 31840¢€

lot

N\ toiture et combles
plancher bas

| | Mmurs

portes et fenétres

.‘-.. ventilation

description performance recommandée

Isolation des planchers de combles perdus avec un matériau

e Les travaux a envisager montant estimé : 21500 3 29100€

lot
f portes et fenétres

&\03 eau chaude sanitaire

ﬂ chauffage

Commentaires :

ayant un R>=7 m* K/W i

Isolation du plancher bas sur terre-plein R >=2.Am*K/W

Isolation des murs par 'extérieur R >= 4.5m*K/W

Installation de fenétres double-vitrage Uw <= 1.3 W/m.K et Sw >= 0.3
Installation d'une VMC DF individuelle avec échangeur

description performance recommandée
Installation de portes toutes menuiseries isolé avec Uw <= 1.3 W/m".K ot Sw >= 0.3

double-vitrage

Installation chauffe-eau thermodynamique derniére génération

Mise en place d'une pompe a chaleur air/air
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Recommandations d’amélioration de la performance (suite)

Evolution de la performance aprés travaux

/‘\ France

logement trds performant

avec travaux '+ N
consommation : xgwg/m-m Preparez votre projet !
Rz A DA/ Contactez le conseiller France Rénov’
T le plus proche de chez vous, pour des
conseils gratuits et indépendants sur
avec travaux (0 : ba s ;
mmation : 258 kWh/m*/an vas cho:xvde travagx et d'artisans
émissions : 8 kg CO:/m?fan - -
1 ou 0BO8 BOO 700 (pix un sppel facal)
état actuel

Vous pouvez beneficier d'aides, de
primes et de subventions pour vos
travaux :

consommation : 785 kWh/m*/an
émissions : 25 kg CO:/m’/an

EN
logement extrémement consommateur d'énergie REPUBLIQUE
FRANCAISE

Dont émissions de gaz a effet de serre 6/\ @

peuy d'émigsions de CO; \y

S~
TAR
/ . Pour répondre a l'urgence
climatique et environnementale,
Mactbn. ©+9 la France s'est fixée pour objectif
k8 Covm'/an d'ici 2050 de rénover l'ensemble
T des logements a un haut niveau de
avec travaux () performance énergétique.
8 m?
o babiin A court terme, la priorité est
T donnée a la suppression des
état actuel énergies fortement émettrices de
25 kg C0:/m?fan gaz a eftet de serre (Houl, charbon)
énergétiques» d'ici 2028.

émissions de CO: trés importantes
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Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les
résultats présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme
certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert,
Parc EDONIA Bat G rue de la Terre Victorla 35760 SAINT GREGOIRE

référence du logiciel validé : WinDPE v3 Justificatifs fournis pour établir le DPE :
référence du DPE : 23F1398 = wrlfapi
date de visite du bien : 18/01/2023 = Aucun document fourni par le propriétaire

invariant fiscal du logement : Non communiqué
rétérence de la parcelle cadastrale :  Non communiquée(s)
méthode de calcul : 3CL-DPE 2021 (V 1.4.25.1)

) Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimées et les consommations réelles

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considére que les occupants les utilisent suivant
des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaitre des divergences importantes
entre les factures d'énergle que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : sulvant la rigueur de U'hiver
ou le comportement réell t constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard
et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui
reflétent les prix moyens des énergies que |'Observatoire de I'Energie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de
votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrété) qul est sujette & des modifications
dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats, Le nouveau moteur de calcul, fourni par les pouvoirs publics et mis
en auvre par les éditeurs de logiciel, pour la réalisation du DPE V3, est d'application obligatoire depuis le ler juillet 2021, bien
qu'étant toujours en cours de validation. Il fait encore l'objet de nombreuses modifications quotidiennes. Le diagnostiqueur n'a
aucune possibilité d'intervenir sur les calculs réalisés.

Aucun document n'a été fourni par le propriétaire, ce DPE est basé sur des valeurs par défaut, son résultat peut donc étre différent en
intégrent des factures de travaux ou d'achat de matériels.

donnde d'entrée origine de la donnée valour renseignée
w département ;- Observé/mesuré 22800
~g altitude w données en ligne <= 400
'7'-5 type de bien J-' Observé [ mesuré Maison Individuelle
@)  année de construction = Estimé De 1948 4 1974
.5  surface habitable £ Observé / mesuré 124.37m
0N nombre de niveaux 5/ Observé / mesuré 2

hauteur moyenne sous plafond +- Observé [ mesuré 2.50m



enveloppe

DPE / ANNEXES

plancher bas 1

plancher bas 2

toiture / plafond 1

mur 1

surface
type
isolation

périmétre sur terre-plein, vide

sanitaire ou sous-sol
inertie

mitoyenneté

surface

type

isolation

inertie

type de local non chauffé

surface Aiu
isolation Aiu
surface Aue
Isolation Aue
surface totale (m*)
surface opaque (m*)
type

type de toiture
Isolation

inertie

type de local non chauffé

surface Aiu
Isolation Alu
surface Aue
isolation Aue

b

surface totale (m?)
surface opaque (m?)

type

epaissour moyenne (cm)

isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
inertie

orientation

plancher haut associé

mitoyenneté

S Observé/mesuré

) Observe/mesurd

Observé/mesuréd

¥

J) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

.

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

Observé/mesuré

v blb|x

)} Observé/mesuré
JJ Observé/mesuré
/> Observé/mesuré
S Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
J) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
J) Observé/mesuré
L0 Observé/mesuré
J) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
JO Observé/mesuré
£ Observé/mesuréd
S Observé/mesuré
)2 Observée/mesurd
J) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
L) Observé/mesuré
JJ Observé/mesuré
J) Observé/mesuré

)} Observé/mesuré

p.8

Fiche technique du logement (suite)

60,51
Dalle béton

Non

34.6

Lourde

Plancher sur terre-plein
12.87

Plancher lourd type entrevous terre-cuite, poutrelles béton
Non

Lourde

Cellier

29.58

Non

29.58

Non

72.39

72.39 (déduite de la surface des menuiseries)
Dalle béton

Combles perdus

Non

Lourde

Combles faiblement ventilés
72.39

Non

160.82

Non

0.8

24,53

18,05 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux
23

Oui

I

Inconnue

De 1948 21974

Lourde

Est

Plancher haut 1 - Dalle béton

Paroi extérieure
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

mur 2

mur 3

mur 4

mur 5

surface totale (m?)

type

épaissour moyenne (cm)

isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
inertie

orientation

plancher haut associé
mitoyenneté

surface totale (m#)
surface opaque (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)

isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
Inertie

orlentation

plancher haut associé
mitoyenneté

surface totale (m*)
surface opaque (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)

Isolation

type isolation
épaisseur isolant
année isolation
inertie

orientation

plancher haut associé
mitoyennetéd

surface totale (m?)
surface opaque (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)

isolation

S Observé/mesuré
) Observe/mesurd

) Observé/mesuré

¥

2 Observé/mesuré
X Valeur par défaut
J) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesure

v YL

) Observé/mesureé

) Observé/mesuré

Y

) Observé/mesuré

*

JJ) Observé/mesuré
J) Observé/mesuré
J Observé/mesuré
¥ valeur par défaut
) Observe/mesure
X Valeur par défaut
) Observé/mesuré
J) Observé/mesuré
J Observé/mesuré
) Observé/mesuré
JO Observé/mesuré
J Observé/mesuré
J) Observé/mesuré

JO Observé/mesuré

) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
) Observé/mesuré
X Valeur par défaut
SO Observé/mesuré
£ Observé/mesuréd
) Observé/mesuré
J0 Observé/mesuré
J) Observé/mesuré

) Observé/mesurd

) Observée/mesuré

J) Observé/mesuré

L Observé/mesuré

18.45

Murs en blocs de béton creux

23

OQui

I

Inconnue

De 1948 21974
Lourde

Nord

Plancher haut 1 - Dalle béton

Paroi extérieure

24.53

16.91 (déduite de la surface des menuiseries)

Murs en blocs de béton creux

23

Oui

I

Inconnue

De 1948 21974

Lourde

Ouest

Plancher haut 1 - Dalle béton

Parol extérieure

18.45

17.97 (déduite de la surface des menuiseries)

Murs en blocs de béton creux

23

Oul

I

Inconnue

De 1948 4 1974
Lourde

Sud

Plancher haut 1 - Dalle béton

Paroi extérieure

43

3.26 (déduite de la surface des menuiseries)

Murs en blocs de béton creux

23

Oui
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

mur 5 (suite)

mur 6

mur 7

mur 9

mur 10

type isolation

epaisseur isolant

année isolation

inertie

orientation

mitoyennetd

surface totale (m?®)
surface opaque (m?)
type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface totale (m*)
surface opaque (m?)
type

épalsseur moyenne (cm)
Isolation

Inertie

orientation

mitoyenneté

surface totale (m*)

type

épalsseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

mitoyenneté

surface totale (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface totale (m?)

surface opaque (m?)

X Valeur par défaut

)
X
y @

jo)

jo

P bl Ylo

*

Jo

p

Observe/mesurd
Valeur par défaut
Observé/mesuré
Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
)} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
_ Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

I

Inconnue

Do 1948 21974

Lourde

Est

Paroi extérieure

11.07

6.27 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en hlocs de béton creux
23

Inconnu

Lourde

Nord

Plancher bas 1 - Dalle béton
Paroi extérieure

9.36

7.84 (déduite de la surface des menuiseries)
Murs en blocs de béton creux
23

Inconnu

Lourde

Ouest

Parol extérieure

7.08

Murs en blocs de béton creux
23

Inconnu

Lourde

Sud

Paroi extérieure

5.32

Cloison de plitre

5a+

Non

Légére

Sud

Plancher bas 1 - Dalle béton
Paroi extérieure

11.7

9.83 (déduite de la surface des menuiseries)
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Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

mur 10 (suite)

mur 11

mur 12

mur 13

porte 1

porte 2

type
épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface totale (m?)

type

épaisseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface totale (m*)

type

épaisseur moyenne (cm)
Isolation

Inertie

orlentation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface totale (m*)

type

épalsseur moyenne (cm)
isolation

inertie

orientation

plancher bas associé
mitoyenneté

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

mur affilié

mitoyenneté

surface

type

jo

P bl Ylo

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

Document fourni

| Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
)} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

_) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

Cloison de plitre

5as+

Non

Légere

Ouest

Plancher bas 1 - Dalle béton
Paroi extérieure

12.31

Murs en hlocs de béton creux
23

Non

Lourde

Ouest

Plancher bas 1 - Dalle béton
Paroi enterrée

9.31

Murs en blocs de béton creux
23

Non

Lourde

Sud

Plancher bas 1 - Dalle béton
Parol enterrée

5.66

Murs en blocs de béton creux
23

Non

Lourde

Est

Plancher bas 1 - Dalle béton
Paroi enterrée

1.87

Porte en bois opaque pleine
5

Au nu intérieur

Sans retour

Mur 10 - Cloison de platre
Paroi extérieure

2.16

Porte en bois avec 30-60% de vitrage simple



DPE / ANNEXES

p.12

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

porte 2 (suite)

fenétres / baie 1

(Fenétre sur Mur 1)

fenétres / baie 2

(Fenétre sur Mur 1)

largeur du dormant
localisation

retour isolant

mur affilie
mitoyenneté
nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaisseur lame d'air
remplissage
orlentation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
étanchéité
inclinaison
épaissour lame d'air
remplissage

type de volots
orientation

type de masques proches

v bl b v

o

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observée/mesure

) Observe/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2} Observé/mesuré
J Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

_) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

5

Au nu intérieur

Sans retour

Mur 1 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérieure

1

0.96

Menuiseria hois ou bois métal
5

Au nu intérieur

Sans retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Vertical

6

Air sec

Est

Aucun

Homogéne

0.8

Mur 1 - Murs en blocs de béton creux
Parol extérieure

2

1.68

Menuiserie bois ou bois métal
5

Au nu intérieur

Sans retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Vertical

6

Air sec

Volet battant PVC (épaisseur tablier =< 22mm)
Est

Aucun



DPE / ANNEXES

p.13

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 3

(Fenétre sur Mur 4)

fenétres / baie 4

(Fenétre sur Mur 3)

type de masques lointains
hauteur de l'anglo
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage

année vitrage

étanchéité

inclinaison

épaisseur lame d'air
remplissage

orlentation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage

année vitrage

étanchéité

inclinaison

épaisseur lame d'air
remplissage

type de volots

orientation

type de masques proches

type de masques lointains

v bl b v

o

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observe/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2} Observé/mesuré
J Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

_) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

Homogeéne

1.40

Mur 1 - Murs on blocs de béton creux
Paroi extérieure

1

0.48

Menuiserie hois ou bois métal
5

Au nu intérieur

Sans retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Vertical

6

Air sec

Sud

Aucun

Homogéne

0.8

Mur 4 - Murs en blocs de béton creux
Parol extérieure

2

1.68

Menuiserle bois ou bois métal
5

Au nu intérieur

Sans retour

Fenétres battantes

Double vitrage

Jusqu'h 2005

Présence de joint

Vertical

6

Air soc

Volet battant PVC (épaisseur tablier =< 22mm)
Quest

Aucun

Homogéne



DPE / ANNEXES

p.14

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 5

(Fenétre sur Mur 3)

fenétres / baie 6

(Fenétre sur Mur 6)

hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage

année vitrage

étanchéité

inclinaison

épaisseur lame d'air
remplissage

type de volets

orlentation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage

année vitrage

étanchéité

inclinaison

épaisseur lame d'air
remplissage

orientation

type de masques proches
type de masques lointains

hauteur de l'angle

v bl b v

o

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observe/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2} Observé/mesuré
J Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

_) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

1.40

Mur 3 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérieure

1

4.26

Menuiserie bois ou bois métal

5

Au nu intérieur

Sans retour

Portes-fenétres battantes avec soubassement
Double vitrage

Jusqu'a 2005

Présence de joint

Vertical

6

Air sec

Volet battant PVC {épaisseur tablier =< 22mm)
Ouest

Aucun

Homogéne

2.30

Mur 3 - Murs en blocs de béton creux
Parol extérieure

1

4.80

Menuiserle métallique sans rupture de pont thermique
10

Au nu intérieur

Sans retour

Portes-fenétres coulissantes

Double vitrage

Jusqu'h 2005

Présence de joint

Vertical

10

Inconnu

Nord

Aucun

Homogéne



DPE / ANNEXES

p.15

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / bale 7

(Fenétre sur Mur 7)

fenétres / baie 8

(Fenétre sur Mur 5)

fenétres / baie 9

(Fenétre sur Mur 7)

mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombreo

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de paroi

type de vitrage

année vitrage

inclinaison

orientation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

type de parol

type de vitrage

année vitrage

Inclinaison

orientation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affitié
donnant sur

nombre

surface

type

largeur du dormant
localisation

retour isolant

v bl b v

o

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observe/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2} Observé/mesuré
J Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

_) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
7 Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

Mur 6 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérioure

1

1.04

Menuiserie bois ou bois métal
5

En tunnel

Sans retour

Fenétres battantes

Simple vitrage

Jusqu'a 2005

Vertical

Ouest

Aucun

Homogéne

0.8

Mur 7 - Murs en blocs de béton creux
Parol extérieure

1

1.04

Menuiserie bois ou bois métal
5

En tunnel

Sans retour

Fenétres battantes

Simple vitrage

Jusqu'h 2005

Vertical

Est

Aucun

Homogéne

0.8

Mur 5 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extéricure

1

0.48

Menuiserie Pvc

5

Au nu intérieur

Sans ratour



DPE / ANNEXES

p.16

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

fenétres / baie 9

(Fenétre sur Mur 7)

(suite)

pont thermique 1

pont thermique 2

pont thermique 3

pont thermigue 4

pont thermique 5

pont thermique 6

pont thermique 7

pont thermique 8

pont thermigue 9

pont thermique 10

pont thermique 11

pont thermique 12

pont thermique 13

pont thermique 14

pont thermique 15

type de paroi

type de vitrage
année vitrage
inclinaison
orientation

type de masques proches
type de masques lointains
hauteur de l'angle
mur/plancher haut affilié
donnant sur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liailson
Longueur

type de liaison
Longueur

type de lialson
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison

Longueur

v bl b v

Y

*

Jo

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observe/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesurd
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

Observe/mesure

Observé/mesuré

Fonétres battantes
Simple vitrage

Jusqu'a 2005

Vertical

Ouest

Aucun

Homogéne

0.60

Mur 7 - Murs en blocs de béton creux
Paroi extérieure

Mur 6 / Plancher bas 1
5.03

Mur 9 / Plancher bas 1
2.42

Mur 10 /Plancher bas 1
5.32

Mur 11 /Plancher bas 1
9.85

Mur 12 / Plancher bas 1
7.45

Mur 13 /Plancher bas 1
4.53

Mur 1 / Plancher haut 1
9.81

Mur 2 / Plancher haut 1
7.38

Mur 3 / Plancher haut 1
9.81

Mur 4 / Plancher haut 1
7.38

Mur 10 /Porte 1

5.06

Mur 1 / Porte 2

5.7

Mur 1 / Fenétre 1

4

Mur 1 / Fanétre 2

10,4

Mur 4 / Fonétre 3

2.8



DPE / ANNEXES

p.17

Fiche technique du logement (suite)

enveloppe (suite)

pont thermique 16

pont thermique 17

pont thermique 18

pont thermigue 19

pont thermique 20

pont thermique 21

pont thermique 22

pont thermique 23

pont thermique 24

pont thermique 25

pont thermique 26

pont thermique 27

systéme de
ventilation 1

systémes de
chauffage /
Installation 1

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liaison
Longueur

type de liailson
Longueur

type de liaison
Longueur

type de lialson
Longueur

Type

facade exposées
type d'installation
surface chaufée
générateur type
energie utilisée
régulation installation type
émetteur type
émetteur année installation
distribution type

en volume habitable
nom du générateur
numéro d'intermittence
émetteur
fonctionnement ecs

nombre de niveau chauffé

X

P b|olo

*

*,
D

p

) Observé/mesuré

Observe/mesurd
Observé/mesuréd

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observe/mesure

) Observé/mesuré
I Observé/mesuré
) Observé/mesuré
| Observé/mesureé
) Observé/mesureé
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré
) Observé/mesuré
2 Observé/mesuré
3 Observé/mesuré
) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré
} Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé | mesuré

/

) Observé/mesuré
) Observé/mesurd

) Observé/mesuré

/

) Observé/mesuré

/

) Observé/mesuré

Observé/mesuré
Observé/mesuréd
/

Observe/mesuré
Observe/mesure

Observé/mesuré

Mur 3 / Fenétre 4

10.4

Mur 3 / Fonétre 5

6.45

Mur 6 [ Fenétre 6

6.4

Mur 7 / Fenétre 7

4.2

Mur 5 / Fenétre 8

4.2

Mur 7 / Fenétre 9

2.8

Mur 2 / Plancher bas 2

2.42

Mur 1 / Plancher bas 2

5.32

Mur 5 / Plancher intermédiaire
4.53

Mur 8 / Plancher intermédiaire
7.45

Mur 7 / Plancher intermédiaire
9.85

Mur 6 / Plancher intermédiaire
5.03

VMC SF Auto réglable avant 1982
plusieurs

Installation de chauffage avec insert ou poéle bois en appoint
92.62

Générateur A effet joule direct
Electricité

Convecteur électrique NFC, NF** gt NF***
Convecteur électrique NFC, NF** gt NF***
1990

Pas de réseau de distribution

Oui

Générateur a effet joule direct

: 2

Principal

Chauffage seul
2



DPE / ANNEXES

p.18

Fiche technique du logement (suite)

t

”

équipemen

systémes de
chauffage /
Installation 1

systémes de
chauffage /
Installation 1

systémes de
chauffage /
Installation 2

type d'installation

surface chaufée

genératour type

energie utilisée

générateur année installation
régulation installation type
émetteur type

émetteur année installation
distribution type

en volume habitable

nom du générateur

numeéro d'intermittence
émetteur

fonctionnement ecs
nombre de niveau chauffé
type d'installation

surface chaufée

energie utilisée

régulation installation type
émetteur type

émetteur année Installation
distribution type

en volume habitable
numéro d'intermittence
émetteur

fonctionnement ecs
nombre de niveau chauffé
type d'installation

surface chaufée

générateur type

energie utilisde

générateur année installation
régulation installation type
émetteur type

émetteur année installation
distribution type

en volume habitable

nom du générateur

numéro d'intermittence

émaetteur

¥

X

X
X

D

X
):1

£

/

Observe/mesurd
Observé/mesuréd
Observé/mesuré
Valeur par défaut

/

) Observé/mesuré

/

) Observé/mesuré
) Observé/mesure

) Observé/mesureé

/

) Observé/mesuré
) Observé/mesuré

2 Observé/mesuré

/

) Observé/mesuré
) Observe/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

Document fournl

) Observé/mesuré
} Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Observé/mesuré

/

) Observé/mesurd
) Observé/mesuré

) Observé/mesuré

Valeur par défaut

Valeur par défaut

) Observé/mesuré

Valour par défaut
Observé/mesuréd

Observé/mesurd

) Observe/mesuré

/

Observé/mesuré

Installation de chauffage avec insert ou poéle bois en appoint
92.62

Poéla biiche installé

Bois biiche

1980

Poile charbon/bois/fioul/Gpl
Autres équipements

1980

Pas de réseau de distribution
Oui

Poéle biiche installé

1

Appoint

Chauffage seul
2

Installation de chauffage avec insert ou poéle bois en appoint
23.87

Electricité

Convecteur électrique NFC, NF¥* et NFA#*
Convecteur électrique NFC, NF¥* at NF¥**
2000

Pas de réseau de distribution

Oul

1

Principal

Chautfage seul

2

Installation de chauffage seul classique
31.75

Cuisiniére installé

Bois biche

1973

Poéle charbon/bois/fioul /Gpl

Autres équipements

1973

Pas de réseau de distribution

Qui

Cuisiniére installé

1

Principal



DPE / ANNEXES p.19

Fiche technique du logement (suite)

fonctionnement ecs S Observé/mesuré Chauffage seul
nombre de niveau chauffé )2 Observé/mesurd 2
numeéro X Valeur par défaut 1
equipement X Valeur par défaut Absent
pilotage 1 chauffage type X Valeur par défaut Divisé
régulation piéce par piece X Valeur par défaut Avec
systéme X Valeur par défaut Radiateur / Convecteur
production type JJ Observé/mesuré Ballon électrique a accumulation vertical Autres ou inconnue
installation type J) Observé/mesuré Individuelle
localisation ) Observé/mesure En volume habitable et piéces alimentées contigués
volume ballon (L) J) Observé/mesuré 200
systémes d'eau
chaude sanitaire / energie J Observé/mesuré Electrique
Installation 1
ancienneté X Valeur par défaut 2000
bouclage réseau JJ) Observé/mesuré Non bouclé
type de production d'ecs /) Observé/mesuré accumulée
nombre de niveau J Observé/mesuré 2

t (suite)

équipemen

”



